
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA (SWZ) 

1. Zamawiający 

Rodzinny Ogród Działkowy „Tropiszów” 

Adres: Tropiszów 213, 32-125 Tropiszów 

NIP: 682-14-55-992 

e-mail: rodtropiszowtropiszow@pzd.pl 

Telefon: +48 572 357 070 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie ROD 

Tropiszów w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie podzielone jest na dwie części tj.: 

1. Przygotowanie projektu wykonawczego sieci wodociągowej. 

2. Wykonanie modernizacji sieci wodociągowej wraz z dokumentacją powykonawczą i 

usługa gwarancji.  

 

2.1 Zakres części 1 obejmuje: 

Przygotowanie projektu instalacji wodnej, zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami oraz praktykami budowlanymi. Projekt  musi zostać opracowany przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane w branży sanitarnej (wod-kan) i być zgodny z 

obowiązującymi normami, w szczególności: 

• PN-EN 805:2002 – „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych”, 

• PN-EN 1610:2002 – „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, 

• PN-B-10725:1997 – „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania”. 

W przypadku gdy do przeprowadzenia modernizacji wymagane będzie uzyskanie pozwoleń 

lub dokonanie zgłoszenia do odpowiedniego urzędu wykonawca uzyska stosowne 

pozwolenia ( w szczególności pozwolenie na budowę) oraz dokona w imieniu zamawiającego 

stosownych zgłoszeń. W tym celu zamawiający upoważni wykonawcę do czynności prawnych 

i reprezentacji przed organami w wymaganym zakresie po rozstrzygnięciu postępowania.  

2.2 Zakres części 2 obejmuje:  

• wykonanie robót montażowych i instalacyjnych, 

• przeprowadzenie prób szczelności, dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej. 



Na podstawie stanu wiedzy zamawiającego na temat instalacji wodnej obecnie 

eksploatowanej na terenie ogrodu działkowego ROD Tropiszów zamawiający zakłada że 

nowa instalacja:  

A- zostanie poprowadzona poniżej głębokości zamarzania zgodnie z polską normą. 

B- zostanie poprowadzona środkiem ciągów komunikacyjnych w celu uniknięcia wpływu 

ruchu kołowego. 

C- zostanie wyposażona w stację hydroforową w celu zapewnienia należytego ciśnienia 

wszystkim odbiorcom. 

D- zostanie wyposażona w stację uzdatniania w celu wyeliminowania nadmiaru 

związków żelaza (zamawiający na żądanie oferenta udostępni badania składu wody).  

E- wydatek objętościowy mierzony na wyjściu zbiornika będzie nie mniejszy niż  

20 000 L/h . 

 

Zamawiający na żądanie oferenta udostępni dokumentację obecnej instalacji w postaci map i 

opisów urządzeń.  

2.3 Zestawienie ilościowe na podstawie mapy i założeń dla instalacji. 

Poniższe zestawienie należy traktować jako orientacyjne, stanowiące minimalne 

wymagania: 

1. Komora hydroforowa żelbetowa 180×300×200 – 1 kpl. 

2. Dostawa i montaż zestawu hydroforowego dwupompowego wraz z osprzętem – 1 

kpl. 

3. Dostawa i montaż zestawu uzdatniania wody – 1  

4. Rurociąg DN 110 PE – 160 m 

5. Rurociąg DN 90 PE – 330 m 

6. Rurociąg DN 75 PE – 200 m 

7. Rurociąg DN 63 PE – 940 m 

8. Rurociąg DN 50 PE – 290 m 

9. Wykonanie komory włączeniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni do stanu 

pierwotnego – 1 szt. 

10. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja + badania laboratoryjne – 1 szt. 

11. Dostawa i montaż zasuwy odcinającej DN 100 – 2 szt. 

12. Dostawa i montaż zasuwy odcinającej DN 80 – 3 szt. 



13. Dostawa i montaż zasuwy odcinającej DN 65 – 9 szt. 

14. Dostawa i montaż zasuwy odcinającej DN 50 – 4 szt. 

15. Dostawa i montaż zasuwy odcinającej DN 40 – 2 szt. 

16. Wykonanie odgałęzienia do działki – 210 kpl. 

17. Mapa przebiegu instalacji i dokumentacja powykonawcza  – 1 szt. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu 

• Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem technicznym, sprzętem i 

personelem zdolnym do prowadzenia prac. 

• Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania robót objętych 

postępowaniem, jeżeli takie uprawnienia są wymagane.  

• Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji robót wodociągowych o 

zakresie co najmniej zbliżonym do przedmiotu zamówienia. I w okresie 3 lat przed 

ogłoszeniem postępowania wykonać przynajmniej 2 zlecenia o łącznej wartości 

400 000 złotych brutto.  

• Projekt musi być opracowany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w branży 

sanitarnej (wod-kan). 

 

4. Termin wykonania 

Termin wykonania prac zostaje określony przez Zamawiającego na 30.04.2026r. i musi być 

dotrzymany przez Wykonawcę pod rygorem utraty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.   

7. Gwarancja 

Minimalny wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.  

8. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą, w tym 

mapę geodezyjną oraz inne niezbędne załączniki. 

 


